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Analyserapport

2 DANAK

TEST Reg No. 168

Eurcfins Milje A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark

Prevested:
Prevetype:

Preveudtagning:

Prevetager:

Analyseperiode:

Alflex Service - Drikkevand, efter behandling

Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger

14.02.2020 kl.09:30
Rekvirenten
14.02.2020 - 10.03.2020

PNJ

Prevemaerke: Abro 2-LLV efter behandling
Lab prevenr: 80802927 Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode Urel
Min. Max. (%)

Chlorphenoler
2 4-dichlorphenol <0.01 parl 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
2 B-dichlorphenol <0.01 parl 01 0.01 M 0352 GC-MS 30

Pesticider
2,6-DCPP (2- < 0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)
)
;’Z,S-dichlorbcnzosyrc <0.01 parl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
4-CPP <0.01 gl 01 0.01 M 0338 LC-MS/MS 30
Alachlor ESA <0.01 parl 0.1 0.01 M 0338 LC-MS/MS 30
Aldrin <0.01 pall 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
AMPA, <0.01 pall 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
(Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, 2-hydroxy- <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- =0.01 ugll 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl- <0.01 parl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- <0.01 parl 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desisopropyl- <0.01 pal 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, didealkyl-hydroxy- <0.01 pal 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
BAM (2,6-dichlorbenzamid} <0.01 uall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Bentazon <0.01 parl 0.1 0.01 M 0338 LC-MS/MS 30
Chloridazon, desphenyl- =0.01 uall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chloridazon, methyl-desphenyl- =0.01 ug!l 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chlorcthalonil-amidsulfonsyre <0.01 pal 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(CTA)
Desethyl-terbutylazin <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dichlobenil < 0.01 pall 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Dichlorprop (2,4-DP} <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dieldrin <0.01 parl 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
Dimethachlor ESA (CGA <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
354742)
Dimethachlor OA (CGA 50266) <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Diuron <0.01 pall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 uall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30

Tegnforklaring:

mindre end “10 Ikks omfattet at akkrediteringen

= sterre end Lp. Ikke pavist

#.ingen parametre er pavist 1.m..  ikke malslig

DL Deteklionsgranse

Urel (%) Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaklor 2. For resultater pa detektionsareenseniveau kan usikkerheden vazre sterre end oplyst pa rapporten

29 Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logantmeret standardatvigelse

**} Miljg- og Fedevareministeriets bek nr 1070 af 28 oklober 2019 Side 1 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte preve(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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QUANTUM VITALITY GROUP
SWITZERLAND SA
Industriestrasse 13B
CH-6300 Zug

Att.: Peter Nergaard Jensen

Analyserapport

2 Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

Prevested: Alflex Service - Drikkevand, efter behandling
Prevetype: Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger
Preveudtagning: 14.02.2020 kl. 09:30
Prevetager: Rekvirenten PNJ
Analyseperiode: 14.02.2020 - 10.03.2020
Pravemaerke: Abro 2-LLV efter behandling
Lab prevenr: 80802927 Enhed Kravvardier ™~ DL. Metode Urel
Min. Max. (%)
Pesticider
Glyphosat = 0.01 Hall 01 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
Heptachlor <0.01 Vel 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
Heptachlorepoxid (sum af =0.01 pall 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
cis+trans)
Hexazinon <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
MCPA <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Mechlorprop (MCPP) = 0.01 pall 01 0.01 M 0336 LC-MS/IMS 30
Metalaxyl CGA 108906 = 0.01 Hall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/IMS 30
Metalaxyl CGA B2826 =0.01 Hall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl-M <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor ESA <0.01 Vel 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor OA (479-4) <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desaminoc <0.01 g/l 0.1 0.01 M 0336 LC-M5/MS 30
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 ugfl 0.1 0.01 M 0336 LC-M5/MS 30
Metribuzin-diketo = 0.01 Hall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
N.MN-dimethylsulfamid <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Propachlor ESA <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Simazin <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Simazin, 2-hydroxy- =0.01 pall 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Nitroforbindelser og aniliner
4-nitrophenal = 0.01 Hall 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Triazoler
1.2 4-triazol <0.01 Vel 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Oplysninger fra rekvirent
Akkrediteret pravetagning Nej *
Vurdering af resultater jf. Bek. 802 er vejledende, da prevetagningen ikke er udfart akkrediteret.
Batchkommentar:
Revideret analyserapport erstatter tidligere.
Resultaterne overholder kravvaerdierne i Milje- og Fedevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 20189,
Tegnforklaring:
< mindre end "1 Ikke omfaltet af akkrediteringen
= starre end ip ikke pavist
#ingen parametre er pavist im ikke malelig
DL Detekbionsgrasnse
Urel (%) Ekspanderede relative maleusikkerhed med dakningsfaktor 2. For resullater pa deteklionsgraenseniveau kan usikkerheden vare sterre end aplyst pa rapparten
7y Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardalvigelse
) Milje- og Fedevareministariets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2015, Side 2 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersagte preve(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Analyserapport

Prevested: Alflex Service - Drikkevand, efter behandling
Prevetype: Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger
Preveudtagning: 14.02.2020 kI. 09:30
Prevetager: Rekvirenten PNJ
Analyseperiode: 14.02.2020 - 10.03.2020
Pravemaerke: Abro 2-LLV efter behandling
Lab prevenr: 80802927 Enhed Kravvardier ™~ DL. Metode Urel
Min. Max. (%)
10.03.2020
UMe 6@%M
Ulla Begedal
Kunderadgiver
Tegnforklaring:
< mindre end "1 Ikke omfaltet af akkrediteringen
= starre end ip ikke pavist
#ingen parametre er pavist im ikke malelig
DL Detekbionsgrasnse
Urel (%) Ekspanderede relative maleusikkerhed med dakningsfaktor 2. For resullater pa deteklionsgraenseniveau kan usikkerheden vare sterre end aplyst pa rapparten
7y Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardalvigelse
) Milje- og Fedevareministariets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2015, Side 3 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersagte preve(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



